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Perfilado existente 38x38mm
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PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Projeto de Instalações Elétricas

ESCALA: 1/50

Diagrama Unifilar

SEM ESCALA

MAUÉS

MAUÉS

Interruptor simples a instalar a 130cm do piso.

Tomada de uso geral, a instalar a 130cm sobre a parede-

20A(ou 20A)/250V.

Tomada de uso geral, a instalar a 30cm do piso - 20A/250V.

LEGENDA

Ponto de alimentação do ar- condicionado, a instalar a 200cm do piso

-20A/250V.

Ponto de alimentação do exaustor, a instalar no teto -20A/250V.

Conjunto Interruptor e tomada a instalar a 130cm do piso.

Luminária fluorescente de sobrepor a instalar com lâmpadas tubular -

2x40W.

Luminária fluorescente de sobrepor existente com lâmpadas tubular -

2x40W.

40 A

DTM3P

10 A

2.5

QD - REFEITÓRIO DE MAUÉS

(360 W)

10 A

10 A

16 A

10 A

10 A

10 A

16 A

(584 W)

(400 W)

(880 W)

(2000 W)

(800 W)

(320 W)

2.5

2.5

2.5

2.5

20 A

4.0

2.5

2.5

(800 W)

(1700 W)

(14331 W)

20 A

4.0

(1500 W)

1-ILUMINAÇÃO

2-ILUMINAÇÃO

3-ILUMINAÇÃO

4-ILUMINAÇÃO

5-ILUMINAÇÃO

6-ILUMINAÇÃO

7-ILUMINAÇÃO

8-ILUMINAÇÃO

9-TOMADA 

10-TOMADA 

Quadro de distribuiçao de disjuntor existente.

VEM DO QGBJ

3F# 10

1N# 10

1T# 10

20 A

4.0

(1900 W)

11-TOMADA

20 A

4.0

(600 W)

12-TOMADA

16 A

4.0

(746 W)

13-EXAUSTOR

25 A

4.0

(1741 W)

14-AR - 18 kBTU

2.5

2x40W

2x40W

S

S

Condutores de neutro,fase,retorno e terra, respectivamente -

circuito e seção indicada no quadro de carga e diagrama unifilar


